Anlage 6 zur TAB Gas

Montageskizze fiir Niederdruckzihleranlage G4 + G6

(Ausfiihrung geldtet oder gepresst)

Leistungsbereich max. bis 70 kW

Zéhler waagrecht
anfahren

o\@

Anschluss an den

Potenzialausgleich
DIN VDE 0100-410
DIN VDE 0100-540

Gewindeansatzflansch 1

@

Zuleitung auch in Kupfer oder Edelstahl méglich
(pressen oder hartléten), aber nur in Verbindung
mit einer ZahleranschlufRplatte.
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Zahlereinbauhohe bis mitte
Zahler und Messeinrichtung

Nicht unter 0,8 m

Gaszihler Nicht Giber 1,8 m

@ Hauptabsperrhahn mit Isolierstiick

@ Zahlereinrohrabsperrhahn
@ Stabile Befestigung
(4) Zahlerregler mit Gasmangelsicherung

@ Gasstrébmungswachter

@ Potentialausgleichsschiene
(7) ZahleranschluRplatte
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Leistungsbereich max. bis 70 kW






